Zawarta w dniu

Zatacznik nr 3

PROJEKT UMOWY NF ...ccocvueerrerrrrnrereerecsnnnnes

............................. r. w Rybniku, pomiedzy:

1. Miastem Rybnik — Zespotem Szkét Ekonomiczno-Ustugowych, ul. Swietego Jozefa 30, 44-
217 Rybnik, zwanym dalej ,Zamawiajacym” — reprezentowanym przez:

Dyrektora —

Katarzyne Stadczyk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(nazwa i adres Wykonawcy)

zwanym dalej ,Wykonawcg”- reprezentowang przez:

§1

Przedmiotem umowy jest ustuga przegladu - konserwacji klimatyzacji w budynku Zespotu Szkét
Ekonomiczno-Ustugowych w Rybniku i przegladu - konserwacji wentylacji mechanicznej w budynku
Zespotu Szkot Ekonomiczno-Ustugowych w Rybniku

I. Wszystkie urzadzenia wymienione w zatgczniku nr 1 do umowy bedg serwisowane 1 raz w roku
(przeglad — konserwacja). Przeglad musi sie odby¢ w miesigcu kwietniu 2018 r. Wszystkie
urzadzenia wymienione w zatgczniku nr 2 do umowy beda serwisowane 2 razy w roku
(przeglad — konserwacja). Pierwszy przeglad musi sie odby¢ w miesigcu kwietniu 2018 r. , drugi
w miesigcu pazdzierniku 2018 r. Wymiana filtréw w urzadzeniach wentylacyjnych nastepowac
bedzie 2 razy w roku (w zaleznosci od stanu filtrow), a filtry w urzgdzeniach klimatyzacyjnych
bedg czyszczone 1 raz w roku (badz wymieniane na nowe — w zaleznoéci od potrzeb).

2. Konkretna data przegladu bedzie ustalana po konsultacji z Zamawiajgcym.

3. Zakres przegladu i konserwacji urzadzen klimatyzacyjnych obejmuje:

a)

b)

¢)

d)

sprawdzenie poprawnosci dziatania funkcji klimatyzatora — kontrola podstawowych

parametrow urzadzenia,

czyszczenie filtrow przy uzyciu $rodkow grzybobdjczych i bakteriobdjczych, badi
wymiane filtrow na nowe,

czyszczenie, mycie i dezynfekcja (odkazanie przeciwgrzybiczne) jednostek
wewnetrznych,
czyszczenie i mycie cisnieniowe skraplaczy jednostek zewnetrznych oraz obudéw,

sprawdzenie szczelnosci urzadzeri i instalacji chtodniczej wraz z ewentualnym
uzupetnieniem ubytkéw eksploatacyjnych czynnika chtodniczego,



f) sprawdzenie szczelnosci i droznosci instalacii odprowadzajacej skroplin,
g) sprawdzenie stanu potgczeri elektrycznych,
h) sprawdzenie funkcjonowania klimatyzacji w roznych trybach pracy oraz jej regulacja,
1) pomiary temperatur powietrzna na wlocie i wylocie z parownika,
J) pomiary temperatur powietrza na wlocie i wylocie ze skraplacza,
k) sprawdzenie stanu tozysk wentylatoréw parownikow i skraplaczy,
1) sprawdzenie parametréw pracy urzadzenia, pomiary:
— cisnienia skraplania i parowania czynnika chtodniczego,
- temperatury czynnika chtodniczego na ssaniu i ttoczeniu sprezarki.
4. Zakres przegladéw okresowych i konserwacji urzadzen wentylacyjnych obejmuje:
a) dokonanie sprawdzenia i pomiaréw droznosci przewodéw wentylacyjnych,

b) dokonanie sprawdzenia i pomiaréw ogdlnego stanu technicznego (przydatnosc,
uszkodzenia) przewodéw wentylacyjnych na catej ich dtugosci,

¢) sprawdzenie sprawnosci zamontowanych urzgdzer: wentylacyjnych nawiewno-
wywiewnych,- sprawdzenie dziatania sitownikéw,

d) sprawdzenie czy wystepujg ewentualnie inne stwierdzone w trakcie kontroli
nieprawidtowosci moggce stanowi¢ zagrozenie (np. materiaty tatwopalne, nieprawidtowe
podtaczenia, brak lub uszkodzone urzagdzenia pomocnicze
jak wiazy, drabiny, fawy kominiarskie, brak zabezpieczenia przewodéw kratkami

wentylacyjnymi itp.),
e) sprawdzenie stanu powierzchni obudowy centrali,
f) czyszczenie i mycie powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych,
g) sprawdzenie i regulacja wypoziomowania centrali,
h) oczyszczenie i sprawdzenie droznoéci oraz dziatania ukladu odprowadzenia skroplin,

i) sprawdzenie stanu mocowar i uchwytéw, kompletnosci obudéw oston, momentow
dokrecenia $rub i wkretéw, ewentualne uzupetnienie brakujacych elementéw np. srub,

J) sprawdzenie stanu widkniny filtracyjnej,
k) wymiane filtrow,
[) sprawdzenie dziatania wirnika wentylatora poprzez reczne uruchomienie,

m) oczyszczenie i mycie fopatek wentylatora,



Ls

n) oczyszczenie i mycie powierzchni wymiennikéw ciepta,

0) kontrole pracy uktadu wentylacyjnego i jego regulacja,

p) sprawdzenie instalacji elektrycznej,

q) sprawdzenie stanu tozysk wentylatorow nawiewnych i wywiewnych,
r) usuwanie stwierdzonych w trakcie przegladu usterek,

s) sprawdzenie automatyki.

§2

I. Czynnosci przegladu - konserwacji Wykonawca bedzie dokonywat w dniach poniedziatek —
pigtek w godzinach 7.30 - 21.30 z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2. Koszt wykonania w/w czynnosci  przeglagdowych i konserwacyjnych, tj. dojazdu
do siedziby Zamawiajgcego, materiatéw niezbednych do wykonania konserwacji urzadzen
(czynnik chtodniczy, filtry, ptyn bakteriobdjczy, oleje, smary, powietrze sprezone) oraz
zwigzane z wymiang drobnych elementéw (przewoddw elektrycznych, uszczelek, zaciskow,
drobnych elementéw sygnalizacyjnych, zaréwek, diod, bezpiecznikéw itp.) Wykonawca
uwzglednit w cenie ofertowe;.

3. Z kaizdego wykonanego przegladu serwisowego, konserwacji klimatyzacji oraz wentylacji
Wykonawca sporzadzi protokét ze szczegotowym kosztorysem ewentualnych uszkodzen badz
niesprawnych urzadzen, podpisany przez przedstawicieli Stron. Po dokonaniu przegladu
urzadzeri klimatyzacyjnych Wykonawca sporzadzi dodatkowo protokdt z wykonania proby

szczelnosci.

4. Po przedstawieniu przez Wykonawce kosztorysu ewentualnych napraw Zamawiajacy podejmie
decyzje czy zleci naprawe Wykonawcy czy tez sam wykona dalsze kroki w kierunku naprawy.

§4
taczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy bedzie wynosi¢
................ zt netto (stownie.....................+ podatek VAT w wysokosci ................, O razem
stanowi kwote w wysokosci ........ocvveuvini, zt brutto (stownie: ...cooverveveeenrn ), zgodnie
z Formularzem oferty.

§5

. Termin ptatnosci ustala sie na 14 dzieri od daty otrzymania prawidtowo wystawionej

faktury wraz z dokumentacja rozliczeniowa. Ptatnos¢ nastapi przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

2. Za termin zapfaty ustala sie dzier obciazenia rachunku Zamawiajacego.

- Przy wystawianiu faktury VAT w tresci faktury nalezy opisa¢ Zamawiajacego w nastepujacy

sposob:
Nabywca:
Miasto Rybnik



ul. Bolestawa Chrobrego 2
44-200 Rybnik
NIP: 642-001-07-58
Odbiorca:
Zespot Szkoét Ekonomiczno-Ustugowych
ul. Swietego Jozefa 30
44-217 Rybnik
§6

Umowa zostaje zawarta o dnia ........cccccveeeineenns do dnia 31.10.2018 r.

§7
1. Zobowigzania Wykonawcy:
a) Wykonawca oswiadcza, iz przeglady serwisowe, zabiegi konserwacyjne wymienionych
w zafgczniku nr 1 i 2 do umowy urzadzer beda dokonywane przez wykwalifikowanych
pracownikdw Wykonawcy, posiadajgcych stosowne uprawnienia SEP, Certyfikat F-gazy,

oraz Swiadectwa Kwalifikacji,

b) Wykonawca oswiadcza, iz prace zwigzane z realizacjg ustugi Wykonawca bedzie
wykonywat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi
Normami oraz z zachowaniem warunkéw Bezpieczeristwa i Higieny Pracy,

c) Wykonawca oswiadcza, iz bedzie stosowat przy przegladach oraz konserwacji urzadzen
czesci zamienne spetniajace odpowiednie normy techniczne, ktére posiadajg wymagane
prawem polskim i europejskim swiadectwa jakosci, certyfikaty, w tym bezpieczerstwa.

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petne wykonanie zakresu ustug przegladu -
konserwacji oraz dotrzymania terminéw okreslonych w umowie,

e) Wykonawca ponosi peftng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate z jego winy w
siedzibie Zamawiajgcego podczas wykonywania ustugi bedacej przedmiotem umowy,

f) Wykonaweca, realizujac przedmiot umowy, zobowigzany jest do zachowania w
tajemnicy wszelkich informaciji, ktére uzyskat w trakcie $wiadczenia ustug,

2. Zobowigzania Zamawiajacego:
a) Zamawiajgcy zobowiazuje sie udostepni¢ Wykonawcy sprzet objety umowg serwisowg
oraz pomieszczenia, w ktérych znajduja sie sprzety,
b) Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udostepnienia posiadanej dokumentacji technicznej

urzadzen objetych umowa.



§8

Do kontaktow i uzgodniert w ramach niniejszej umowy wyznacza sie:
— Z8 SYTONY LA AT CEEO “ vrvounsssnmmaminvasnninmins s it s i s s st ean s s
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§9

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
- za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,
- za opdznienie w wykonaniu ustugi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzier przekroczenia terminu wykonania ustugi
uzgodnionego z Zamawiajacym.

2. Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

3. Naliczone przez Zmawiajagcego kary umowne zostang potracone z przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar

umownych przez Zamawiajgcego.

§10
W razie wystapienia okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zadac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.

§11
Wszelkie zmiany w umowie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§12
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§13
Sprawy sporne moggace wyniknac na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane beda przez
Sad wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§14
Umowa sporzadzona jest w dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zalgcznik nr 1 do umowy

WYKAZ URZADZN KLIMATYZACYJNYCH

Urzadzenia w salach 201 A,202 A, 204 A, 205 A, 207 A, 104 A -6 szt.

Lp.

Nazwa urzadzenia

Nazwa czynnika
chtodniczego

llosé czynnika
chiodniczego w kg

llos¢ czynnika
chtodniczego
ekwiwalentu CO2

llosé
urzadzen

DAIKIN

FTX71GV1B +
RX71GV1B9

(jednostka
wewnetrzna i
zewnetrzna)

R-410A

2,6

5,43 tCO2

4 szt.

DAIKIN

FTX50GV1B +
RX50G3V1B9

(jednostka
wewnetrzna i
zewnetrzna)

R—410A

1,5

1 szt

SAMSUNG

AQI12TS8N +
AQ12TS8X

(jednostka
wewnetrzna i
zewnetrzna)

R-410 A

1 szt.




Zatacznik nr 2 do umowy

WYKAZ URZADZN WENTYLACYINYCH

1. Centrala wentylacyjna VTS VS -55 + automatyka Steuer -1 szt.
2. Centrala wentylacyjna VTS VS - 10 + automatyka Steuer - 2 szt.
3. Centrala Mistral 2000 EC - 1szt.
4.CV-AS5P/N-10A/1-7 -1 szt.
5.CV—-P1-P/HW - 1 szt.

6. CV- P1-P/N-10 A/1-S - 1 szt.



